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Legenda:

1.Plynovy kondenzany kotol Hoval TopGas 80 kW,

2.Akumulagné potrubie DN150 - 1,8m

3.Dymovod d100
4.Spalinové kaskada d150
5.Komfn existujdci

GK — gqulovy uzéver
RaMZ  Regula&né a meracie zariadenie

Poznamka:

Navrhované odberné plynové zariadenie (nadzemné)

— nadzemné oc. potrubie opatrit antikordznym naterom
— nadzemné oc. potrubie kotvit kaZzdych cca. 1,5m
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