
- 5.01 -

Schodisko

14.5 m2 34.9 m3

18 °C 595 W

- 5.02 -

Chodba

25.7 m2 61.9 m3

18 °C 659 W

- 5.03 -

Chodba

55.5 m2 133.7 m3

18 °C 772 W

- 5.04a -

Predsieň

3.7 m2 9.0 m3

20 °C 68 W

- 5.04b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.2 m3

24 °C 69 W

- 5.04c -

WC

1.0 m2 2.4 m3

20 °C 18 W

- 5.04d -

Učebňa

15.9 m2 38.2 m3

22 °C 692 W

- 5.05a -

Predsieň

3.7 m2 9.0 m3

20 °C 68 W

- 5.05b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.2 m3

24 °C 69 W

- 5.05c -

WC

1.0 m2 2.4 m3

20 °C 18 W

- 5.05d -

Viacúčelová miestnosť

15.9 m2 38.2 m3

22 °C 692 W

- 5.06a -

Predsieň

3.7 m2 9.8 m3

20 °C 72 W

- 5.06b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.7 m3

24 °C 72 W

- 5.06c -

WC

1.0 m2 2.6 m3

20 °C 19 W

- 5.06d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.07a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.07b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.07c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.07d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.08a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.08b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.08c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.08d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.09a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.09b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.09c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.09d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.10a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.10b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.10c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.10d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.11a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.11b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.11c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.11d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.12a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 170 W

- 5.12b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.12c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.12d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 921 W

- 5.14a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 155 W

- 5.14b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.14c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.14d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 918 W

- 5.15a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.15b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.15c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.15d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.16a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.16b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.16c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.16d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.17a -

Predsieň

3.7 m2 9.7 m3

20 °C 72 W

- 5.17b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.6 m3

24 °C 72 W

- 5.17c -

WC

1.0 m2 2.5 m3

20 °C 19 W

- 5.17d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.18a -

Predsieň

3.7 m2 9.8 m3

20 °C 72 W

- 5.18b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.7 m3

24 °C 72 W

- 5.18c -

WC

1.0 m2 2.6 m3

20 °C 19 W

- 5.18d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.19a -

Predsieň

3.7 m2 9.8 m3

20 °C 72 W

- 5.19b -

Kúpeľňa

2.2 m2 5.7 m3

24 °C 72 W

- 5.19c -

WC

1.0 m2 2.6 m3

20 °C 19 W

- 5.19d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.20a -

Predsieň

3.7 m2 9.8 m3

20 °C 72 W

- 5.20b -

Kúpeľňa

2.1 m2 5.4 m3

24 °C 69 W

- 5.20c -

WC

1.0 m2 2.6 m3

20 °C 19 W

- 5.20d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.21a -

Predsieň

3.7 m2 9.8 m3

20 °C 72 W

- 5.21b -

Kúpeľňa

2.1 m2 5.4 m3

24 °C 69 W

- 5.21c -

WC

1.0 m2 2.6 m3

20 °C 19 W

- 5.21d -

Izba

15.9 m2 41.4 m3

22 °C 712 W

- 5.22 -

Chodba

6.9 m2 17.9 m3

18 °C 87 W

- 5.23a -

Kancelária - chyžná

6.0 m2 15.8 m3

22 °C 454 W

- 5.24 -

Upratovačka

1.9 m2 5.0 m3

15 °C 5 W

- 5.25 -

Sklad čistého prádla

2.6 m2 6.7 m3

15 °C 7 W

- 5.26 -

Sklad špinavého prádla

2.8 m2 7.3 m3

15 °C 7 W

- 5.30 -

Predsieň

4.3 m2 11.2 m3

20 °C 312 W

- 5.31 -

Predsieň WC ženy

1.9 m2 5.0 m3

20 °C 37 W

- 5.32 -

WC ženy

1.7 m2 4.4 m3

20 °C 32 W

- 5.33 -

Predsieň WC muži

2.0 m2 5.1 m3

20 °C 97 W

- 5.34 -

WC muži

1.6 m2 4.2 m3

20 °C 91 W

- 5.04b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.05b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.06b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.07b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.08b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.09b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.10b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.11b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.12b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.14b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.15b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.16b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.17b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.18b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.19b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.20b -

KORALUX STANDARD 7/05

- 5.21b -

KORALUX STANDARD 7/05

-
 
5

.
0

2
 
-

K
O

R
A

D
 
2

2
K

 
6

/
1

8

T
R

V
1

5
 
(
8

.
4

0
)
 
 
-
 
 
P

V
1

5
 
(
1

0
 
O

t
v
.
)

- 5.03 -

KORAD 22K 6/07 - A

TRV15 (4.60)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.03 -

KORAD 22K 6/07 - B

TRV15 (4.50)  -  PV15 (10 Otv.)
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- 5.04d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.50)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.05d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.06d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.07d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.08d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.09d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.10d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.11d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.50)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.12d -

KORAD 22K 6/15

TRV15 (6.90)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.14d -

KORAD 22K 6/15

TRV15 (7.00)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.15d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.70)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.16d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.17d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.18d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.19d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.20d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.21d -

KORAD 22K 6/11

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.23a -

KORAD 22K 6/08

TRV15 (4.10)  -  PV15 (10 Otv.)

- 5.30 -

KORAD 22K 6/09

TRV15 (5.20)  -  PV15 (10 Otv.)
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Architektonická kancelária

Š. Kukuru 12, MICHALOVCE

www.jegon.sk

+421 (0)56 6433457

STUPEŇ PD:

INVESTOR:

MIESTO STAVBY:

AUTOR:

ZOD.PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

STAVBA:

STAVEBNÝ OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

DIEL: ARCH.Č.: FORMÁT: DÁTUM: MIERKA:

UVK

Č. PARE

Č.VÝKRESU:

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

SO 01 - ŠKOLSKÝ INTERNÁT

1:50

1504-01-UK-08

Ing. Jozef Gonos

Pôdorys 5.NP

09/2022

Hotelová akadémia, Radni čné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Ing. Ivan Sokologorský

1504

ulica Slovenská 56/2551,k.ú. Spišská Nová Ves,  p. č. 54, 89/3

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ing. Branislav Sokologorský

s

8xA4

Prívodné potrubie 60°C 

Spiatočné potrubie 40°C 

LEGENDA POTRUBÍ:

- rebríkové vykurovacie telesá opatriť elektrickou špirálou

POZNÁMKA:
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