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ROZVODNY SYSTEM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN—C-S

OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

OCHRANA ZAKLADNA : 412 IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE
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LEGENDA :
58 SVIETIDLO LED 30W, 3100Im, IP66, IK09
0s21 __ __ napr. PROLI SRL 018
— na pozikovanom stipe vysky 5m, rdrovy,
prirubové vyhotovenie so zakladovym rostom
+stipové rozvodnica TB-1+6A poistka
+prepatova ochrana OBO USM-LED 230V
OSVETLOVACIE BODY NAVZAJOM PREPOJENE
KABLOM AYKY-] 4x16
__I. _ o521 0S32  OSVETLENIE SOCHY-KABEL SA UKONCI
—_ VOLNYM KONCOM v INST. KRABICKE IP66
KABEL BUDE PRIPRAVENY PRE NAPOJENIE
OSVETLENIA SOCHY, KTORE PROJEKT
NERIESI
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AUTOR ING. LADISLAV KOMJATHY
PROJEKTANT PROFESIE ING. NORBERT HORVATH _U >E._.Z m E
KRESLIL ING. NORBERT HORVATH |
INVESTOR Mestskd &ast KoSice — zdpad
STAVBA  REVITALIZACIA - KATKIN PARK DATUM DECEMBER 2020
KOSICE - TERASA STUPEN | psp
SO - 01B VONKAJSIE OSVETLENIE FORVAT | 300
OBSAH VYKRESU MIERKA ——— [PROFESIA
SCHEMA VONKAJSIEHO OSVETLENIA  |ev.  E/3 ELEKTRO




