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Obec Vinohrady nad Váhom č.355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
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ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

10/2025
158/25

18 x A4 

- PO MONTÁŽI CELÚ SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!
POZNÁMKA

VYKUROVACIE TELESÁ
LEGENDA

POTRUBIA

VYKUROVACÍ OKRUH RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA VRATNÝ 40°C 
VYKUROVACÍ OKRUH RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA PRÍVODNÝ 55°C 

OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO KLASIK S BOČNÝM PRIPOJENÍM

PRIPÁJACIE LEŽATÉ POTRUBIA VYKUROVANIA TRASOVANÉ PRI STENE
- ZHOTOVENÉ SÚ Z MATERIÁLU napr. VIEGA PRESTABO - NELEGOVANÁ OCEĽ S GALVANICKY POZINKOVANÝM
POVRCHOM SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI 

STÚPACIE POTRUBIA VYKUROVANIA TRASOVANÉ PRED STENOU
- ZHOTOVENÉ SÚ Z MATERIÁLU napr. VIEGA PRESTABO - NELEGOVANÁ OCEĽ S GALVANICKY POZINKOVANÝM
POVRCHOM SPÁJANÝCH LISOVANÝMI FITTINGAMI 

ARMATÚRY
PV15          - PRIPOJOVACÍ  VENTIL S PREDNASTAVENÍM HERZ RL-5, DO SPIATOČKY                             
TPV15   - TERMOSTATICKÝ VENTIL S PREDNASTAVENÍM HERZ TS-90-V, DO PRÍVODU
                            + TERMOSTATICKÁ HLAVICA
OV8                   - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
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